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別 紙 ２

 
                              ＪＥＳＣＯ豊田事業所  

 定期点検の実績及び予定項目 
 
 
 
 
 
 
 
 
春 
 
 
 
 
 
 
 
 
期 
 
 
 

１．液処理設備 
・ 受入払出設備：点検・給油・給脂・更油及び調整 
・ 液処理設備：各槽の板厚測定及び反応槽循環ヒータ出力確認、各ヒータの絶縁測

定・動作確認等、各ポンプｽﾄﾚｰﾅ清掃、用役排水関連設備の給油及び消耗品交換 
・ 建築設備：槽及びポンプの給油及び消耗品交換等  

２．前処理設備 
・ 大型車載トランス解体設備：コア解体装置の給油・給脂・更油・調整及び部品交換

・ 小型トランス解体設備：抜油ユニット・廃液ポンプの給油・給脂・調整・ｽﾄﾚｰﾅ清掃

及び破砕機大の消耗品交換 
 ・ コンデンサ解体設備：抜油ユニット・廃液ポンプの給油・給脂及び調整等 
・ 非含浸性部材洗浄設備：各槽・真空ポンプの分解清掃、自動倉庫及びｺﾝﾍﾞｱの調整 
・ 含浸性部材洗浄設備：真空ポンプ・真空加熱装置・攪拌洗浄槽・攪拌洗浄槽ポンプ

の給油・給脂・更油・調整・消耗品交換及び分解清掃 
・ 溶剤再生設備：各種ポンプの消耗品交換・ｽﾄﾚｰﾅ清掃及び調整 
・ 排気処理設備：各種ポンプ・真空ユニットのｽﾄﾚｰﾅ清掃及び調整、コンデンサ・クー

ラー・各槽の消耗品交換 
・ 換気空調設備：調整 
・ 用役設備：窒素発生装置・コンプレッサ・除湿器の消耗品交換及び調整、各種ポン

プのｽﾄﾚｰﾅ清掃 
３．法定点検 
・ １圧性能検査：前処理設備・液処理設備の容器内部点検、板厚測定及びＰＴ検査、

前処理設備及び液処理設備の安全弁取換 
・ 熱媒ボイラー性能検査、冷凍機保安点検 
・ 前処理設備・液処理設備のクレーン・ホイスト年次点検 
・ 消防設備点検：屋内消火栓設備、泡消火設備、屋外消火栓設備、連結送水管及び消

火器、固定式粉末消火設備点検、自動火災警報設備点検、非常放送設備点検及び誘

導灯設備点検 
・ 受変電設備点検（電気事業法）及び自家発電設備の点検 

 
 
夏 
 
 
 
 
 

１．液処理設備 
・ 換気空調設備：送風機・空調機器の給油・給脂・ベルト点検・ＯＡフィルタ及び活

性炭プレフィルタの清掃 
・ ガス検知器：ガス検知器の消耗品交換及び校正 
・ 高圧電気設備：高圧コンデンサ盤、アクティブフィルタ盤及び交流無停電電源の絶

縁抵抗試験・シーケンスチェック及び清掃等 
２．前処理設備 
・ 換気空調設備：排気・循環ファン及び外調機の給油・給脂及びベルト点検等 
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期 ・ モニタリング設備：オンライン分析計の給油・給脂・消耗品交換及び調整 
・ 用役設備：冷却塔の点検、 
・ チラーユニット・ＰＳＡ窒素発生装置の給油・給脂・分解清掃及び消耗品交換等 

３．その他 
 ・ 地震計：校正試験等 
 ・ 受変電設備年次点検：碍子洗浄・インタック試験 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
冬 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
期 

１．液処理設備 
・ 受入・払出設備：小型ライン供給装置・受入抜油装置の給油・給脂・更油、紙類梱

包機の増締め・チェーン張り及び更油、ホイストスケールのバッテリー点検等 
・ 液処理：反応槽排気冷却器の内部チューブ清掃、各反応槽・後処理槽の板厚測定、

クエンチ水槽・分離液受込槽の内部点検、反応槽メンテナンスヒータ・受入槽ヒー

タの出力確認及び絶縁抵抗測定、各槽攪拌機の減速機更油、遠心分離機関連、チラ

ーユニットの給油・給脂及び電流測定・圧縮機・各ポンプの給脂及び更油 
・ その他：ガス検知器の校正、動力制御盤の部品設置状況点検 
・ 計装機器：圧力電送器の機能点検、自動調節弁・遮断弁の作動確認 
・ 換気空調設備：送風機の給油・給脂及びベルト点検、空調機器のベルト点検・フィ

ルター清掃 
・ その他設備：工程分離液活性炭吸着塔の活性炭交換 
・ 建築設備：シャッターの給脂及び動作確認 

２．前処理設備 
・ 真空超音波洗浄設備：洗浄槽・判定洗浄槽の外観点検・給脂、減圧乾燥槽・ドレン

ポット・乾燥溶剤受入槽・オーバーフロー回収槽の開放点検及び内部清掃 
・ 製缶機器：副反応槽排気コンデンサ・副後処理槽・副反応槽・熱媒クーラのベルト

張力測定及びレベルスイッチ点検等、解体前洗浄槽の清掃点検 
・ ユニット装置：トランス抜油ユニット・コンデンサ抜油ユニットの増締め・レベル

スイッチ及びロードセル作動検査等 
・ 真空ポンプ：トランス抜油ユニット・コンデンサ抜油ユニット用・副反応槽Ａの外

観・給脂及び動作チェック 
・ キャンドポンプ：コンデンサ予備洗浄廃液ポンプ・攪拌洗浄槽ポンプ・解体前洗浄

槽廃液ポンプの振動チェック等、オイルスクラバ循環ポンプ・熱媒循環ポンプの開

放点検・内部清掃及び振動チェック 
・ 攪拌洗浄装置：攪拌洗浄槽の外観・給脂及びベルト点検 
・ 真空過熱装置：真空過熱装置の扉シーリング清掃交換・ベルト点検、調整・ヒータ

点検及び調整、真空過熱装置メカニカルブースタポンプ、真空ポンプの内部清掃及

び更油、オイルスクラバ排気コンデンサ・真空過熱装置オイル冷却熱交換器の外観

及び漏洩点検、 
・ 蒸留塔廻り機器：蒸留塔供給槽、スクラバー抜油出槽、ミストセパレータ、オイル

回収塔溶剤受槽、オイル回収塔排気コンデンサ、第 1 蒸留塔、第 1 蒸留塔還流槽・

第 3 排気クーラ及び溶剤除去塔還流槽の配管肉厚測定 
・ 電装品：自動弁・調節弁・グローブ弁のバルブ作動及びリミットスイッチ調整、 
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圧力電送器及び水素検知器の校正試験 
３．その他 
・ 電気錠定期整備 
・ 分散型制御装置（ＤＣＳ）の年次自主点検 
・ 活性炭取替え：３－２系・３－３系・４系・５系及び６系排気 
・ 消防設備：屋内消火栓設備・ドレンチャー設備・泡消火設備・屋外消火栓設備・連

結送水管及び消火器の点検・固定式粉末消火設備点検・自動火災警報設備点検・非

常放送設備点検・誘導灯設備点検 
・ 自家発電設備の機能点検 等 

 


