
別添１－７　オンラインとオフラインの分析結果について

ＰＣＢ測定値

サンプリング
ポイント

サンプリング日時
施設外排気

濃度
(μg/m3N)

管理目標値
(μg/m3N)

第1排気系統
活性炭前

05.08.14　　14:00～18:00 < 10

第2排気系統
活性炭前

05.08.13　　14:00～18:00 < 10

第3排気系統
活性炭前

05.08.15    15:00～19:00

第4排気系統
活性炭前

05.08.13　　  8:30～12:30 < 10

第5排気系統
活性炭前

05.08.13　　13:20～14:35 < 10 1

第6排気系統 05.08.13　　13:20～14:35 < 10 2

大型/車載ﾄﾗﾝｽ解体ｴﾘｱ 05.08.14　　9:59～10:24 < 10

受入抜油室 05.07.08  　15:06～16：06 < 10 < 11

特殊ｺﾝﾃﾞﾝｻ解体室 05.08.13    15:23～15:48 10.2 6.0
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Ｎ2 各種タンク 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ ｵｲﾙｽｸﾗﾊﾞｰ ﾐｽﾄ分離 活性炭 活性炭 ファン 排気ガラリ

ファン

Ｎ2 反応槽 凝縮器

Ｎ2 真空加熱 ｵｲﾙｽｸﾗﾊﾞｰ 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ 凝縮器

第３系統

オンラインモニタリング地点

施設外排気濃度測定地点


